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22.02.2019: Räume zu schmal für 2 Betten!
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2.5 Bloc obstétrical2.4 Bloc opératoire et salle de réveil
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2.4

Préparation mat. sterile

11.1 Service d'anesthesiologie et réanimation

3.3 Service de soins Gynéco-Obstétrique-Prénatal

2.11 Hystocytopathologie

2.7 Services des soins intensifs

787

3.32 m²

Douche

4708. 0111.1
Anesthésiologie

2.78 m²

WC

4809. 0111.1
Anesthésiologie

20.04 m²

Colloques 10 pl

4706. 045
Aula /Conférences

10.71 m²

Sas / Vestiaire hommes (70
PL)

935. 012.4
Bloc OP

50.76 m²

Salle OP 1 (Urgences +
obstétrique)

920. 012.4
Bloc OP

52.23 m²

Salle OP 2 (Urgences)

921. 012.4
Bloc OP

53.41 m²

Salle OP 3 (Chirurgie
cardiaque)

922. 012.4
Bloc OP

79.91 m²

Salle OP 4 (Hybride,
Chirurgie vasculaire)

923. 012.4
Bloc OP

49.70 m²

Salle OP 7 (Orthopédie)

926. 012.4
Bloc OP

49.63 m²

Salle OP 5 (Orthopédie)

924. 012.4
Bloc OP

44.10 m²

Salle OP 8 (Gynécologie)

927. 012.4
Bloc OP

47.70 m²

Salle OP 9 (Neurochirurgie)

928. 012.4
Bloc OP

43.83 m²

Salle OP 12 (Ambulatoire)

931. 012.4
Bloc OP

44.10 m²

Salle OP 13 (Ambulatoire)

932. 012.4
Bloc OP

44.10 m²

Salle OP 14 (Ambulatoire)

933. 012.4
Bloc OP

14.92 m²

Vidoir salles OP 12 - 14

964. 012.4
Bloc OP

69.23 m²

Couloir stérile / Matériel
stérile

980. 012.4
Bloc OP

102.66 m²

Matériel stérile, salles OP 1
- 11

985. 012.4
Bloc OP

102.67 m²

Matériel + outils, salles OP
12 - 14

983. 012.4
Bloc OP

40.70 m²

Bureau Méd Anesth poly (6
- 8 PE)

903. 012.4
Bloc OP

18.67 m²

Bureau Méd Chir poly (6 - 8
PE)

904. 012.4
Bloc OP

16.22 m²

Bureau Antalgie (2-3 PT)

901. 012.4
Bloc OP

24.93 m²

Bureau polyvalant (6 PE)

905. 012.4
Bloc OP

25.60 m²

Lits : Box d'isolement (1 PL)

1315. 012.7
Soins intensifs

23.27 m²

Lits : Box un lit

1316. 012.7
Soins intensifs

24.33 m²

Attente visit (24 PL)

1327. 012.7
Soins intensifs

12.10 m²

Bureau responsable TAB (1
PT)

2201. 012.11
Hystocytopathologie

19.88 m²

Bureau extemporanées (…
PT)

2200. 012.11
Hystocytopathologie

24.26 m²

Attente pat / Séjour proches
(12 PL)

2016. 012.10.2
HDJ - chirurgie

27.43 m²

Tisanerie / Séjour pers (10
PL)

2008. 012.10.2
HDJ - chirurgie

43.83 m²

Salle OP 11 (Chirurgie
générale)

930. 012.4
Bloc OP

53.28 m²

Salle OP 10 (Urologie)

929. 012.4
Bloc OP

147.90 m²

Couloir stérile / Matériel
stérile

980. 022.4
Bloc OP

43.74 m²

Matériel + outils, salles OP
1 - 11

982. 012.4
Bloc OP

22.83 m²

Lits : Box d'isolement (1 PL)

1315. 022.7
Soins intensifs

28.62 m²

Lits : Box d'isolement (1 PL)
avec SAS

1316. 022.7
Soins intensifs

22.99 m²

Lits : Box un lit

1316. 032.7
Soins intensifs

22.99 m²

Lits : Box un lit

1316. 042.7
Soins intensifs

23.08 m²

Lits : Box d'isolement (1 PL)

1315. 032.7
Soins intensifs

29.12 m²

Lits : Box d'isolement (1 PL)

1315. 042.7
Soins intensifs

21.77 m²

Lits : Box un lit

1316. 052.7
Soins intensifs

24.94 m²

Lits : Box un lit

1316. 062.7
Soins intensifs

21.77 m²

Lits : Box un lit

1316. 072.7
Soins intensifs

24.93 m²

Lits : Box un lit

1316. 082.7
Soins intensifs

21.89 m²

Lits : Box un lit

1316. 092.7
Soins intensifs

21.81 m²

Lits : Box un lit

1316. 102.7
Soins intensifs

21.89 m²

Lits : Box un lit

1316. 112.7
Soins intensifs

21.69 m²

Lits : Box un lit

1316. 122.7
Soins intensifs

34.65 m²

Lits : Box 2 lits

1314. 012.7
Soins intensifs

33.74 m²

Lits : Box 2 lits

1314. 022.7
Soins intensifs

33.86 m²

Lits : Box 2 lits

1314. 032.7
Soins intensifs

37.05 m²

Lits : Box 2 lits

1314. 042.7
Soins intensifs

13.60 m²

Accueil / Desk Secr (2 PT)

2000. 012.10.2
HDJ - chirurgie

23.22 m²

Sas / Évacuation déch.
(SORTIE)

961. 012.4
Bloc OP

6.13 m²

Vidoir

1144. 012.5
Bloc obstétrical

49.63 m²

Salle OP 6 (Orthopédie)

925. 012.4
Bloc OP

11.80 m²

Dictée Méd (4 PE)

909. 012.4
Bloc OP

15.06 m²

Nett./conditionnement
appareils

1318. 012.7
Soins intensifs

11.87 m²

Bureau ICUS

1305. 012.7
Soins intensifs

18.91 m²

Bureau Clinic + Inf Form

1303. 012.7
Soins intensifs

18.23 m²

Bureau Clinic + Inf Form

1303. 022.7
Soins intensifs

18.21 m²

Bureau  - Médecin cadres

1301. 012.7
Soins intensifs

18.23 m²

Bureau Méd CCL

1308. 012.7
Soins intensifs

26.06 m²

Bureau MédASS SI+SC (6
PE)

1307. 012.7
Soins intensifs

41.78 m²

Séjour pers (30 PL) avec tis.

1322. 012.7
Soins intensifs

3.07 m²

WC pers H

1324. 012.7
Soins intensifs

18.25 m²

Bureau  - Médecin cadres

1301. 022.7
Soins intensifs

24.48 m²

Bur. Med. Ass.

1310. 012.7
Soins intensifs

18.15 m²

Bureau ICS

1304. 012.7
Soins intensifs

11.09 m²

Matériel/appareils

1360. 012.7
Soins intensifs

15.04 m²

Bureau  - Médecin cadres

1301. 032.7
Soins intensifs

11.90 m²

Salle de traitement

1320. 012.7
Soins intensifs

24.55 m²

Matériel/appareils

1360. 022.7
Soins intensifs

15.80 m²

Matériel/appareils

1360. 032.7
Soins intensifs

14.88 m²

Pharmacie

1319. 012.7
Soins intensifs

16.58 m²

Bureau MédCS SI+SC (1
PT)

1309. 012.7
Soins intensifs

11.90 m²

Bureau (1 PT)

1317. 012.7
Soins intensifs

13.28 m²

Vestiaire / WC pat H

2010. 012.10.2
HDJ - chirurgie

128.48 m²

Salle pat (8 PL)

2007. 012.10.2
HDJ - chirurgie

9.77 m²

Matériel / Appareils

2050. 012.10.2
HDJ - chirurgie

7.29 m²

Dictée

2005. 012.10.2
HDJ - chirurgie

21.36 m²

Bureau hop de jour

2002. 012.10.2
HDJ - chirurgie

15.50 m²

Bureau médecin
anesthésiste

2003. 012.10.2
HDJ - chirurgie

17.32 m²

Attente pat / Séjour proches
(12 PL)

2016. 022.10.2
HDJ - chirurgie

12.66 m²

Chambre pat (1 PL)

2004. 012.10.2
HDJ - chirurgie

12.66 m²

Chambre pat (1 PL)

2004. 022.10.2
HDJ - chirurgie

12.66 m²

Chambre pat (1 PL)

2004. 032.10.2
HDJ - chirurgie

12.66 m²

Chambre pat (1 PL)

2004. 042.10.2
HDJ - chirurgie

10.28 m²

Bureau  ICUS anesthésie

2001. 012.10.2
HDJ - chirurgie

17.19 m²

Préparation centrale

916. 012.4
Bloc OP

113.09 m²

Couloir_Hdj

CC20. 012.10.2

12.66 m²

Chambre pat (1 PL)

2004. 052.10.2
HDJ - chirurgie

26.43 m²

Attente pat (6 PL)

1121. 012.5
Bloc obstétrical

8.72 m²

Véstiaire pat/visit

1115. 012.5
Bloc obstétrical

15.55 m²

Examen 1

1107. 012.5
Bloc obstétrical

14.96 m²

Examen 2

1108. 012.5
Bloc obstétrical

35.19 m²

Sallle d'accouchement a.
baignoire

1111. 012.5
Bloc obstétrical

18.39 m²

Bain relaxation pat

1100. 012.5
Bloc obstétrical

4.69 m²

Douche/WC pat

1105. 012.5
Bloc obstétrical

22.16 m²

Matériel/Appareils

1160. 012.5
Bloc obstétrical

10.79 m²

Nettoyage

1142. 012.5
Bloc obstétrical

8.51 m²

Vestiaire pers

1114. 012.5
Bloc obstétrical

21.02 m²

Séjour pers (avec tisanerie)

1113. 012.5
Bloc obstétrical

3.97 m²

WC pat PMR

1116. 012.5
Bloc obstétrical

35.06 m²

Salle d'Accouchement

1110. 012.5
Bloc obstétrical

32.89 m²

Sallle d'accouchement a.
baignoire

1111. 022.5
Bloc obstétrical

11.91 m²

Bureau ICUS

1101. 012.5
Bloc obstétrical

35.82 m²

Desk Inf  (préparation)

1312. 012.7
Soins intensifs

14.88 m²

Pharmacie

1319. 022.7
Soins intensifs

8.33 m²

Matériel/appareils

1360. 042.7
Soins intensifs

22.83 m²

Tisanerie

1343. 012.7
Soins intensifs

16.49 m²

CEC

906. 012.4
Bloc OP

30.00 m²

Matériel/appareils

1360. 052.7
Soins intensifs

15.95 m²

Bureau Méd. Cadre
Polyvalent

1302. 012.7
Soins intensifs

16.26 m²

Bureau Clinic + Inf Form

1303. 032.7
Soins intensifs

15.82 m²

Bureau MédCCL

1308. 022.7
Soins intensifs

62.28 m²

Couloir OB

CFC06. 010.1

45.38 m²

Colloque (10 PL)

1311. 012.7
Soins intensifs

31.38 m²

Salle d'Accouchement

1110. 022.5
Bloc obstétrical

30.71 m²

Salle d'Accouchement

1110. 032.5
Bloc obstétrical

29.44 m²

Salle d'Accouchement

1110. 042.5
Bloc obstétrical

26.26 m²

Salle d'Accouchement

1110. 052.5
Bloc obstétrical

25.82 m²

Salle d'Accouchement

1110. 062.5
Bloc obstétrical

2.52 m²

Lingerie propre

2031. 012.10.2
HDJ - chirurgie

9.98 m²

Nettoyage

2032. 012.10.2
HDJ - chirurgie

4.39 m²

Vidoir

2033. 012.10.2
HDJ - chirurgie

24.33 m²

Colloque (15-20 PL)

1104. 012.5
Bloc obstétrical

19.56 m²

Bureau Medcin

1102. 012.5
Bloc obstétrical

10.57 m²

Pharmacie

1143. 012.5
Bloc obstétrical

11.02 m²

Vidoir

962. 012.4
Bloc OP

11.67 m²

Dechets, Linge sale

1140. 012.5
Bloc obstétrical

10.39 m²

Nettoyage

1342. 012.7
Soins intensifs

17.48 m²

Dechets, Linge sale

1340. 012.7
Soins intensifs

7.12 m²

Vidoir

1344. 012.7
Soins intensifs

1.76 m²

Lingerie propre

1341. 012.7
Soins intensifs

5.78 m²

Vidoir

1344. 022.7
Soins intensifs

1.76 m²

Lingerie propre

1341. 022.7
Soins intensifs

22.56 m²

L11-Local électrique

C20. 018
Locaux technique

9.90 m²

L12-Courette CVS

C07. 018
Locaux technique

24.49 m²

Escalier

EC02. 010.2

35.28 m²

H8-Courette CVS

C03. 018
Locaux technique

10.06 m²

B7-Courette CVS

C01. 018
Locaux technique

7.51 m²

L22-Courette CVS

C09. 018
Locaux technique

15.81 m²

L21-Local électrique

C21. 018
Locaux technique

35.22 m²

L17-Local technique

C22. 018
Locaux technique

15.72 m²

L16-Courette CVS

C08. 018
Locaux technique

8.11 m²

Ascenseur

TC03. 010.3

4.77 m²

Ascenseur

TC04. 010.3

4.77 m²

Ascenseur

TC01. 010.3

8.23 m²

Ascenseur

TC02. 010.3

17.15 m²

Ascenseur

TC02. 030.3

8.23 m²

Ascenseur

TC02. 020.3

4.77 m²

Ascenseur

TC01. 020.3

20.52 m²

Escalier

EC07. 010.2

20.52 m²

Escalier

EC08. 010.2

9.37 m²

Q9-Courette CVS

C14. 018
Locaux technique

9.37 m²

Q19-Courette CVS

C15. 018
Locaux technique

5.00 m²

Ascenseur

TC05. 010.3

5.00 m²

Ascenseur

TC05. 020.3

45.72 m²

Couloir

CFC05. 010.1

8.68 m²

Matériel / Appareils

2050. 022.10.2
HDJ - chirurgie16.83 m²

Bureau hop de jour

2002. 022.10.2
HDJ - chirurgie

7.75 m²

Matériel / Appareils

2050. 032.10.2
HDJ - chirurgie

18.05 m²

P4-Local électrique

C19. 018
Locaux technique

19.08 m²

H4-Local électrique

C17. 018
Locaux technique

18.66 m²

C4-Local électrique

C16. 018
Locaux technique

3.82 m²

Matériel + outils, salles OP
1 - 11

982. 032.4
Bloc OP

22.94 m²

P8-Courette CVS

C13. 018
Locaux technique

4.77 m²

Ascenseur

TC04. 020.3

10.19 m²

H7-Courette CVS

C04. 018
Locaux technique

5.52 m²

Local électrique

C25. 028
Locaux technique

18.55 m²

N12-Courette CVS

C10. 018
Locaux technique

13.53 m²

Réserve tables d´opération

2006. 012.10.2
HDJ - chirurgie

17.19 m²

Préparation centrale

916. 022.4
Bloc OP

2.73 m²

WC pers D

1119. 012.5
Bloc obstétrical

48.19 m²

Stock. mat. anesthésie /
cons + mat. preté

986. 012.4
Bloc OP

15.15 m²

Couloir OP

CC04. 020.1

11.76 m²

Couloir OP

CFC04. 020.1

35.82 m²

Desk Inf  (préparation)

1312. 022.7
Soins intensifs

27.16 m²

CEC

906. 022.4
Bloc OP

20.50 m²

Matériel/appareils

1360. 062.7
Soins intensifs

4.90 m²

L8-Courette CVS

C05. 018
Locaux technique

19.87 m²

Entretien familles (6 PL)

1106. 012.5
Bloc obstétrical

30.57 m²

Maintenance Appareil

914. 012.4
Bloc OP

6.25 m²

Traitement

965. 012.4
Bloc OP

5.01 m²

Dechets, Linge sale

2030. 012.10.2
HDJ - chirurgie

111.59 m²

Bureau Chef de service

4700. 0111.1
Anesthésiologie

18.81 m²

Bureau Médecins cadres

4705. 0111.1
Anesthésiologie

18.81 m²

Bureau Chef de service

4702. 0111.1
Anesthésiologie

10.48 m²

Entretien familles et
discussion

4707. 0111.1
Anesthésiologie

18.81 m²

Bureau Médecins cadres

4705. 0211.1
Anesthésiologie

18.67 m²

Bureau Médecins cadres

4705. 0311.1
Anesthésiologie

18.81 m²

Bureau Médecins cadres

4705. 0411.1
Anesthésiologie

10.47 m²

Entretien familles et
discussion

4707. 0211.1
Anesthésiologie

18.81 m²

Bureau Médecins cadres

4705. 0511.1
Anesthésiologie

18.81 m²

Bureau Médecins cadres

4705. 0611.1
Anesthésiologie

16.54 m²

Bureau Médecins cadres

4705. 0711.1
Anesthésiologie

19.58 m²

Entretien familles et
discussion

4707. 0311.1
Anesthésiologie

34.66 m²

Colloques 30-40 pl

4706. 015
Aula /Conférences

4.05 m²

Douche / WC PMR

1313. 012.7
Soins intensifs

4.82 m²

Douche / WC PMR

1313. 022.7
Soins intensifs

12.22 m²

Chambre pat (1 PL)

2004. 062.10.2
HDJ - chirurgie

38.84 m²

Couloir OB

CFC07. 020.1

72.06 m²

Couloir OB

CFC07. 010.1

111.37 m²

Couloir OB

CC05. 010.1

33.20 m²

Couloir SI

CC07. 030.1

51.93 m²

Couloir OB

CC07. 010.1

41.91 m²

Couloir OP

CC06. 010.1

59.34 m²

Couloir

CC01. 020.1

51.08 m²

Couloir SI

CC25. 010.1

76.90 m²

Couloir OB

CC23. 010.1

23.88 m²

Escalier

EC01. 010.2

24.34 m²

Escalier

EC03. 010.2

25.06 m²

Escalier

EC06. 010.2

24.98 m²

Escalier

EC05. 010.2

25.91 m²

Escalier

EC04. 010.2

59.47 m²

Couloir OP

CC21. 010.1

2.06 m²

WC patient

1117. 012.5
Bloc obstétrical

14.89 m²

Surveillance

1112. 012.5
Bloc obstétrical

3.02 m²

WC patient avec douche

1118. 012.5
Bloc obstétrical

2.97 m²

WC patient avec douche

1118. 022.5
Bloc obstétrical

2.97 m²

WC patient avec douche

1118. 032.5
Bloc obstétrical

39.30 m²

Sas / Vestiaire femmes (120
PL)

934. 012.4
Bloc OP

34.32 m²

Sas / Vestiaire hommes (70
PL)

935. 022.4
Bloc OP

6.75 m²

Sas / Vestiaire femmes (120
PL)

934. 032.4
Bloc OP

6.69 m²

Sas / Vestiaire hommes (70
PL)

935. 042.4
Bloc OP

10.00 m²

Sas / Vestiaire femmes (120
PL)

934. 042.4
Bloc OP

16.88 m²

Préparation centrale

916. 032.4
Bloc OP

38.76 m²

Préparation centrale

916. 042.4
Bloc OP

2.79 m²

WC visit D

2013. 012.10.2
HDJ - chirurgie

2.70 m²

WC visit H

2014. 012.10.2
HDJ - chirurgie

3.33 m²

WC visit PMR

2015. 012.10.2
HDJ - chirurgie

12.82 m²

Vestiaire / WC pat D

2009. 012.10.2
HDJ - chirurgie

7.54 m²

Couloir OB

CC02. 020.1

2.06 m²

WC patient

1117. 022.5
Bloc obstétrical

11.14 m²

Nettoyage

960. 012.4
Bloc OP

2.06 m²

WC patient

1117. 032.5
Bloc obstétrical

2.73 m²

WC pers H

1120. 012.5
Bloc obstétrical

82.24 m²

Couloir OB

CC24. 010.1

0.91 m²

Lave-mains salles OP 12 -
14

912. 012.4
Bloc OP

0.91 m²

Lave-mains salles OP 12 -
14

912. 022.4
Bloc OP

0.91 m²

Lave-mains salles OP 12 -
14

912. 032.4
Bloc OP

0.91 m²

Lave-mains salles OP 12 -
14

912. 042.4
Bloc OP

0.91 m²

Lave-mains salles OP 12 -
14

912. 052.4
Bloc OP

0.91 m²

Lave-mains salles OP 12 -
14

912. 062.4
Bloc OP

1.40 m²

Linge propre

1141. 012.5
Bloc obstétrical

3.15 m²

WC visit PMR

1326. 022.7
Soins intensifs

2.70 m²

WC visit D

1325. 012.7
Soins intensifs

7.65 m²

Couloir OB

CC02. 030.1

19.04 m²

Induction

911. 012.4
Bloc OP

18.39 m²

Réanimation nouveaux-nés

1109. 012.5
Bloc obstétrical

18.25 m²

Réanimation nouveaux-nés

1109. 022.5
Bloc obstétrical

9.05 m²

Matériel/Appareils

1160. 022.5
Bloc obstétrical

25.00 m²

Bureau Sage femme (6 PE)

1103. 012.5
Bloc obstétrical

26.94 m²

Matériel/appareils

1360. 072.7
Soins intensifs

20.25 m²

Couloir OB

CFC04. 040.1

11.84 m²

Bureau Méd. Cadre
Polyvalent

1302. 022.7
Soins intensifs

1.88 m²

C4-Local électrique

C16. 028
Locaux technique

54.20 m²

Stock. Gros Matériel

987. 012.4
Bloc OP

27.06 m²

Couloir stérile / Matériel
stérile

980. 032.4
Bloc OP

250.16 m²

Holding Area (4 PL)

910. 012.4
Bloc OP

16.50 m²

Induction

911. 022.4
Bloc OP

30.64 m²

Stock + nettoyage tables

937. 012.4
Bloc OP

53.35 m²

Matériel + outils anesthésie

981. 012.4
Bloc OP

20.03 m²

Desk Inf

908. 012.4
Bloc OP257.98 m²

Salle de réveil  (16 PL)

919. 012.4
Bloc OP

15.01 m²

Induction

911. 032.4
Bloc OP

14.76 m²

Place d'isolement

915. 012.4
Bloc OP

15.41 m²

Place d'isolement

915. 022.4
Bloc OP

17.18 m²

M4-Local électrique

C18. 018
Locaux technique

8.99 m²

Vidoir salles OP 1 - 11

963. 012.4
Bloc OP

16.02 m²

Induction

911. 042.4
Bloc OP

4.80 m²

Matériel orthopédie

984. 012.4
Bloc OP

3.62 m²

WC pat PMR

942. 012.4
Bloc OP

61.43 m²

Matériel + outils, salles OP
1 - 11

982. 042.4
Bloc OP

26.41 m²

Sas bloc opératoire

936. 012.4
Bloc OP

5.33 m²

Matériel + outils, salles OP
1 - 11

982. 052.4
Bloc OP

32.41 m²

Séjour pers

940. 012.4
Bloc OP

314.33 m²

Couloir OP

CC04. 010.1

4.80 m²

Matériel orthopédie

984. 022.4
Bloc OP

30.59 m²

Stockage lits patients (11
PL)

938. 012.4
Bloc OP

0.87 m²

Lave-mains salles OP 12 -
14

912. 072.4
Bloc OP

15.02 m²

Local de Dictée

913. 032.4
Bloc OP

9.06 m²

Nettoyage

960. 022.4
Bloc OP

331.49 m²

Couloir OB

CC02. 010.1

65.39 m²

Couloir OP

CC22. 010.1

18.15 m²

Bureau ICUS (2 PT)

1306. 012.7
Soins intensifs

6.00 m²

SAS

1328. 012.7
Soins intensifs

5.38 m²

SAS

1328. 022.7
Soins intensifs

5.15 m²

SAS

1328. 032.7
Soins intensifs

3.06 m²

WC pers D

1330. 012.7
Soins intensifs

2.43 m²

WC visit H

1331. 012.7
Soins intensifs

25.12 m²

Sas / Vestiaire femmes (120
PL)

934. 022.4
Bloc OP

7.01 m²

Sas / Vestiaire hommes (70
PL)

935. 032.4
Bloc OP

2.97 m²

WC pers D

1330. 022.7
Soins intensifs

110.97 m²

Couloir SI

CFC06. 040.1

52.77 m²

Couloir SI

CFC06. 020.1

12.96 m²

Back-office (2 PT)

2017. 012.10.2
HDJ - chirurgie

109.52 m²

Couloir

CC01. 010.1

45.22 m²

Couloir

CC03. 010.1

13.70 m²

Couloir OP

CFC04. 010.1

21.34 m²

Couloir OB

CFC04. 030.1

55.20 m²

Couloir SI

CC06. 020.1

55.68 m²

Couloir OB

CC07. 020.1

84.23 m²

Couloir SI

CC26. 010.1

57.51 m²

Couloir SI

CC27. 010.1

51.08 m²

Couloir SI

CC28. 010.1

47.82 m²

Couloir OB

CC05. 030.1

47.03 m²

Couloir

CC03. 020.1

1.46 m²

Lingerie propre

1341. 032.7
Soins intensifs

1.76 m²

Lingerie propre

1341. 042.7
Soins intensifs

1.76 m²

Armoires électriques

C27. 018
Locaux technique

5.52 m²

Local électrique

C25. 018
Locaux technique

12.00 m²

N22-Courette CVS

C26. 018
Locaux technique

10.66 m²

Local électrique

C29. 018
Locaux technique

10.18 m²

Commande OP

988. 012.4
Bloc OP

4.24 m²

SAS + vidoir

1362. 022.7
Soins intensifs

11.96 m²

Dictée

2051. 012.10.2
HDJ - chirurgie

2.35 m²

WC pers

2052. 012.10.2
HDJ - chirurgie

2.46 m²

Douche

2053. 012.10.2
HDJ - chirurgie

31.03 m²

Attente lits

1161. 012.5
Bloc obstétrical

13.40 m²

Bureau

1162. 012.5
Bloc obstétrical

14.76 m²

Bureau ICUS

989. 012.4
Bloc OP

13.40 m²

Desk

1332. 012.7
Soins intensifs

1.13 m²

Niche Scopie mobile

1333. 012.7
Soins intensifs

13.12 m²

Back-office (2 PT)

1363. 012.7
Soins intensifs

2.85 m²

Armoires électriques

C28. 018
Locaux technique
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